
Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Okres Poltár 1. polrok 2023

Dát.odberu Miesto odberu

Zákal                     
( limit 5  ) 

Farba                 
( limit 20  ) 

Reakcia vody      
( limit 6,5-9,5  )

Vodivosť 

Chemická 
spotreba kyslíka 

manganistanom     
( limit 3,0 )

Absorbancia      
( 254 nm, 1 cm 

) ( limit 0,080 )

Amónne    
ióny                  

( limit 0,5  ) 

Dusitany                     
( limit 0,5  ) 

Dusičnany              
( limit 50 )  

Vápnik a horčík      
( Ohdporúčaná 

hodnota 1,1 až 5,0 
) 

Železo                      
( limit 0,2  ) 

Mangán             
( limit 50  )     

Escherichia       
coli                        

( limit 0  ) 

Koliformné 
baktérie                    

( limit 0  ) 

Enterokoky          
( limit 0 ) 

Kultivovateľné 
mikroorganizmy 

pri 22°C                       
( limit 200  )

Kultivovateľné 
mikroorganizmy 

pri 36°C                    
( limit 50  )

Vláknité baktérie               
( okrem železitých a 

mangánových baktérií ) ( 
limit 0 )

Železité a 
mangánové 

baktérie  
(limit 10 % )        

Mikromycéty 

stanoviteľné 
mikroskopicky     

( limit 0  ) 

Živé 
organizmy  

( limit 0  ) 

Mŕtve 
organizmy    

( limit 30  ) 

Abiosestón 
(limit 10 % ) Chuť Pach

Teplota vody   
(Odporúčaná 
hodnota 8-12)

jednotky FNU mg/l - mS/m mg/l - mg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml jedince/ml
pokryvnosť 

poľa v % jedince/ml jedince/ml jedince/ml
pokryvnosť 

poľa v %

prijateľná pre 

spotrebiteľov

prijateľná pre 

spotrebiteľov ˚C

5/3/2023 Breznička,  Základná škola <0,5 3,5 8,39 13,9 2,11 0,030 <0,10 <0,020 <4,0 0,73 <0,05 <10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 prijateľná bez zápachu 12,0

5/3/2023 Cinobaňa, Lekáreň 0,62 5,3 8,40 14,1 1,92 0,033 <0,10 <0,020 <4,0 0,72 0,10 <10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 prijateľná bez zápachu 11,9

2/8/2023 Cinobaňa, Základná škola <0,5 5,2 8,37 14,7 1,22 0,035 <0,10 <0,020 <4,0 0,83 0,08 <10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 prijateľná bez zápachu 7,1

4/19/2023 Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS 0,52 3,4 7,82 19,1 0,77 0,012 <0,10 <0,020 <4,0 0,96 0,06 18,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 prijateľná bez zápachu 8,7

5/3/2023 Málinec, Obecný úrad 0,64 6,3 8,36 10,8 1,41 0,025 <0,10 <0,020 <4,0 0,50 0,11 <10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 prijateľná bez zápachu 11,2

2/22/2023 Mládzovo, Obecný úrad 0,51 4,0 8,15 14,4 1,67 0,033 <0,10 <0,020 <4,0 0,88 <0,05 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 prijateľná bez zápachu 7,4

4/19/2023 Poltár, stredisko StVPS <0,5 2,1 8,55 14,5 1,09 0,026 <0,10 <0,020 <4,0 0,74 <0,05 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 prijateľná bez zápachu 10,4

6/14/2023 Rovňany, výt.stojan - Cintorín <0,50 5,5 8,66 11,4 1,41 0,019 <0,10 <0,020 <4,0 0,53 0,09 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 prijateľná bez zápachu 14,9

4/19/2023 Šoltýska, Obecný úrad 0,94 7,3 6,77 <5,0 1,28 0,014 <0,10 <0,020 <4,0 0,24 0,20 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 prijateľná bez zápachu 7,4

5/10/2023 Veľká Ves, Obecný úrad 0,78 3,8 8,48 11,1 0,64 0,019 <0,10 <0,020 <4,0 0,52 0,06 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 prijateľná bez zápachu 13,9

2/1/2023 Zlatno, bytovka <0,5 5,3 7,60 8,7 0,77 0,032 <0,10 <0,020 4,0 0,34 0,15 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 prijateľná bez zápachu 7,8

Stanovené podľa Vyhlášky MZ SR 91/2023 Z.z., minimálny rozbor


